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 Penelitian ini untuk  merancang dan membuat boiler vertikal alat destilasi minyak 
serai wangi dengan kapasitas uap 100 kg/jam. Merancang boiler jenis vertikal 
firetube boiler menggunakan standar perancangan ASME (American Society of 
Mechanical Engineers) dan membuat gambar desain dengan menggunaka software 
Autodesk Inventor versi 2017. Hasil penelitian didapatkan spesifikasi boiler 
tekanan internal perancangan 3 bar dan tekanan operasi 2 bar. Dengan dimensi 
boiler yaitu diameter 500 mm, tinggi 1200 mm dan didalamnya terdapat pipa api 
dengan diameter 40 mm, panjang 100 mm dan berjumlah 17 buah. Material yang 
digunakan carbon steel bahan SA 285 GRADE C dan pipa Seamless carbon steel 
SA 53 Grade BSeamless carbon steel SA 53 Grade B. Dan bahan bakar yang 
digunakan oli bekas. Metode destilasi yang akan digunakan ialah metode destilati 
uap langsung. 
Kata kunci:  Boiler, destilasi, ASME 
  
ABSTRACT 
 This research is to design and manufacture a vertical boiler for citronella oil 
distillation with a steam capacity of 100 kg/hour. Designing a vertical firetube 
boiler using ASME (American Society of Mechanical Engineers) design standards 
and making design drawings using the 2017 version of Autodesk Inventor software. 
The dimensions of the boiler are 500 mm in diameter, 1200 mm in height and 
inside there are fire pipes with a diameter of 40 mm, a length of 100 mm and a total 
of 17 pieces. The materials used are carbon steel, SA 285 GRADE C and pipes, 
Seamless carbon steel, SA 53 Grade B, Seamless carbon steel, SA 53 Grade B. And 
the fuel used is used oil. The distillation method that will be used is the direct 
steam distillation method. 
Keywords:  Boiler, distillation, ASME 
 
1. PENDAHULUAN 
Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman dan 
tumbuhan yang dapat menghasilkan minyak yang disebut 
dengan minyak nabati.Minyak atsiri merupakan salah satu 
jenis minyak nabati yang multifungsi, minyak serai wangi 
merupakan salah satu minyak atsiri yang diperoleh dari 
bagian daun dan batang tanaman serai wangi.Kualitas 
minyak serai wangi ditentukan oleh karakteristik alami dari 
minyak tersebut dan bahan-bahan asing yang tercampur di 
dalamnya. Apabila tidak memenuhi persyaratan mutu, harga 
jual minyak akan sangat murah (Kementerian Pertanian, 
2013) (Anny Sulaswatty dkk, 2019). 
Didalam alat destilasi ini terdapat beberapa komponen 
yang sangat diperlukan salah satunya adalah boiler. Boiler 
mengubah energi kimia menjadi bentuk energi yang lain 
untuk menghasilkan kerja. Boiler dirancang untuk 
melakukan atau memindahkan kalor dari suatu sumber 
pembakaran, yang biasanya berupa pembakaran bahan 
bakar (Achmad Risa H dan Rohmmat Sitorus, 2020). 
Berdasarkan fluida yang mengalir dalam pipa, terdapat 2 
jenis tipe boiler yaitu boiler pipa api (fire tube boiler) dan 
boiler pipa air (water tube boiler). Dalam destilasi serai 
wangi terdapat beberapa bentuk boiler yaitu boiler vertikal 
dan horizontal. 
Muhammad Luthfi, dkk (2018), melakukan penelitian 
rancang bangun boiler dan tangkki penguapan minyak atsiri 
pada mesin destilator dengan metode uap berbahan baku 
daun serai. Boiler yang dirancang adalah boiler fire tube 
dengan bentuk vertikal.Boiler dapat mencapai temperature 
100 
O
C , tidak mengalami kebocoran dengan kondisi air 
yang mendidih dengan massa kapasitas 10 liter dan 
menghasilkan uap serta pengujian dengan komponen yang 
sama dilakukan 3 kali berturut-turut. 
Aviasti Anwar, dkk (2016), melakukan penelitian 
tentang teknologi penyulingan minyak sereh wangi skala 
kecil dan menengah di Jawa Barat. Menggunakan 2 cara 
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penyulingan dari tiga cara atau metode penyulingan yaitu 
penyulingan dengan air dan penyulingan dengan air dan 
uap. Boiler berfungsi untuk mendidihkan air, kemudian 
berupaya dialirkan dengan pipa sepanjang 2 meter ke ketel 
penyulingan. Dengan cara ini temperature uap relative stabil 
yang diperlukan untuk mengkukus daun serai wangi dia 
dalam ketel penyulingan. Boiler terbuat dari pelat dengan 
tebal 4 mm atau 5 mm dengan diameter boiler 1,5 m dan 
tingginya 1,2 m. 
 Jhonas Purba (2016), melakukan penelitian tentang 
perancangan boiler pipa api untuk perebusan bubur kedelai 
pada industry tahu kapasitas uap jenuh 160 kg/jam. Hasil 
penelitian yang didapatkan, spesifikasi boiler jenis Vertical 
fire tube boiler dengan tekanan uap operasi 2 bar dan 
tekanan internal perancangan 6 bar. Dimensi boiler 
diameter 504 mm, tebal 6 mm, tinggi 1450 mm dan di 
dalamnya terdapat pipa api dengan diameter 42 mm 
berjumlah 13 buah. Bahan bakar menggunakan kayu bakar 
dan juga volume air maksimal yang dapat diisikan dalam 
boiler hingga 89,4 liter. Material yang digunakan untuk plat 
yaitu carbon steel SA 285 Grade C dan untuk pipa-pipa 
materialnya yaitu seamless carbon steel SA 53 Grade B. 
Metode yang akan digunakan ialah metode 
penyulingan dengan uap langsung karena dari sistem 
penyulingan ini dihasilkan minyak serai wangi yang paling 
baik kualitas dan rendemennya. Destilasi ini dilaksanakan 
dengan cara memanaskan cairan dengan air atau uap air 
yang secara aktif dimasukkan melalui pipa (Egi Agustian 
dan Anny Sulaswati, 2019). Oleh karena itu perlu adanya 
perancangan boiler yang sesuai dengan standart 
perancangan ASME (American Society of Mechanical 
Engineers) Section IV baik itu dari jenis material maupun 
perhitungan perancangannya. Jenis boiler yang dirancang 
adalah boiler pipa api (fire tube boiler). Boiler jenis ini 
banyak digunakan pada industry pengolahan mulai dari 
skala kecil sampai menengah (Dwi Ardiyanto Effendy, dkk 
: 2013 dalam Raharjo dan Karnowo 2008:180). Boiler pipa 
api memiliki kontruksi yang sederhana, mudah 
perawatannya, murah dan pembuatan yang mudah. Boiler 
yang akan direncanakan dalam bentuk vertikal yaitu tegak 
lurus karena tidak memakan banyak tempat, sehingga dapat 
ditempatkan pada ruangan yang relatif kecil (Dwi Ardiyanto 
Effendy, dkk: 2013). 
Pada proses destilasi minyak serai wangi ini boiler 
mempunyai fungsi yang sangat penting. Sama pentingnya 
dengan instalasi yang bekerja pada mesin boiler itu 
sendiri.Boiler menghasilkan uap air yang memiliki tekanan 
tinggi. Apabila terjadi kerusakan seperti kebocoran yang 
dapat melukai operator bahkan dapat meledak dan akan 
merusak lingkungan. Maka, dapat menunda proses produksi 
sehinggaproduk yang dihasilkan kualitasnya akan menurun 
atau rusak (Dwi Ardiyanto Effendy, dkk: 2013). 
 




2.2 Desain Gambar 
 
Gambar 3.1 Desain boiler vertikal firetube 
Sumber: Desain pribadi 
 
 Keterangan gambar: 
1. Cerobong 
2. Main steam valve 
3. Thermometer 
4. Manometer 
5. Safety valve 
6. Water level gauge (gelas penduga) 
7. Valve pengisian air 
8. Blowdown valve 
9. Ruanga pembakaran 
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10. Tubesheet 
11. Firetube (pipa boiler) 
 
 2.3 Tempat  
Adapun tempat yang digunakan untuk proses 
pembuatan alat ini di bengkel motor bakar jurusan 
Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis. Serta 
dalam proses perakitan dan pembuatan, alat dan 
bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut: 
A. Alat 
1. Mesin las 
2. Mesin gerinda 
3. Mesin bor 
4. Jangka sorong 
5. Mesin roll 
6. Penggaris siku 
7. Meteran  
8. Helm las 
9. Kaca mata 
10. Palu 
11. Kapur besi atau penggores 
12. Instrument boiler penunjang perancangan 
(pressure gauge, thermometer, safety 
valve, water level gauge, main steam 
valve, blowdown valve) 
B. Bahan  
1. Pelat (carbon steel bahan SA 285 
GRADE C menurut Section IV) 
2. Pipa boiler (Seamless carbon steel SA 53 
Grade B menurut Section IV) 
3. Elektroda  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perhitungan Kontruksi Boiler 
3.1.1 Badan Boiler 
Boiler yang direncanakan tergolong ke dalam 
steam boiler kapasitas kecil dan bertekanan rendah, 
sehingga standar yang digunakan yaitu ASME Section 
IV. Material dalam merancang badan boiler ini 
menggunakan bahan SA 285 Grade C merupakan 
material carbon steel untuk boiler pada ASME Section 
IV. 
Material SA 285 Grade C didapatkan data sebagai 
berikut: 




(ASME Section IV 2004: 73) 
- E (Joint Coefficient) = 85% = 0,85 
(ASME Section IV 2004: 86) 
- P (Tekanan perancangan) = 3 bar = 43,5 lb/in
2 
 
- R (Radius dalam badan boiler= 250 mm = 
9,84 in 
- D (Diameter dalam badan Boiler = 500 mm = 
19,69 in 
Pada ASME Section IV variable tinggi tidak 
digunakan untuk mencari tebal badan boiler, maka 
peneliti menentukan sendiri tinggi badan boiler 
sesuai dengan kapasitas tampungan air yang akan 
dirancang. Tinggi badan boiler yaitu 1200 mm. 
  = 	 	.
   (7) 
(ASME Section IV 2004: 3) 
 = 	  − 0,6 
 = 	 43,5  x	9,84	in	11000	  	"	0,85 − 0,6	"	43,5	  
 = 	 428,04	 9350	  − 26,1  
 = 	 428,04 9347,39   = 0,045792461	%&  = 0,046	%& = 1,2	'' 
Jadi dengan Maximum Allowable Working 
Pressure (MAWP) sebesar 43,5 lb/in
2 
ketebalan 
pelat yang direncanakan sebesar 0,046 in atau 1,2 
mm. Untuk memudahkan pada saat proses 
produksi dan sebagai antisipasi, maka ketebalan 
badan boiler yang direncanakan diambil 7 mm atau 
0,276 in. 
 
 3.1.2 Pipa Api (firetube) 
Fire tube yang direncanakan harus dapat 
menahan Maximum Allowable Working Pressure 
(MAWP) sebesar 43,5 lb/in
2
. Material fire tube 
menggunakan seamless carbon steel SA Grade B 
untuk boiler  pada ASME Section IV. Firetube 
pada boiler ini merupakan part yang mendapatkan 
external pressure. Pada perhitungan ketebalan tube 
direncanakan dengan metode trial and error untuk 
mendapatkan ketebalan yang sesuai, sebagai 
berikut : 
Material SA 53 Grade B didapatkan data sebagai 
berikut: 




(ASME Section IV 2004: 73) 
- E (Joint Coefficient) = 85% = 0,85 
(ASME Section IV 2004: 86) 
Fire tube : 
- D (Diameter luar firetube) = 40 mm = 1,57 in 
- L (Panjang firetube) = 1000 mm = 39,4 in 
- P (Tekanan perancangan) = 3 bar = 43,5 lb/in
2 
 
- T (Temperatur perancangan) = 150 
0
C 
Pada ASME Section IV variable tinggi tidak 
digunakan untuk mencari tebal firetube,maka 
peneliti menentukan sendiri tinggi firetube sesuai 
dengan kapasitas tampungan air yang akan 
dirancang. Tinggi firetube yaitu 1000 mm. 
Untuk mendapatkan ketebalan firetube dengan 







/t  (10) ()	 = 39,4	%&1,57	%& = 25,1	%& 
Diasumsikan D0/t = 40 
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Dari table ASME Section 2 Part D 2010 Tabel 
G hal 791 dan ASME Section 2 Part D 2010 Table 
CS-2 hal 794 didapakan: 




































Dari table 4.1 digunakan untuk mencari nilai P, 
dengan syarat P>P1  )	 = 40  = 	 *+,/.  (11) 
Pada ASME Section IV 2004, HG-312.3 hal 10 
 = 	9143,18	 40  
 = 228,58	 lb%&1 






Jadi D0/t = 40 dapat digunakan 
Diasumsikan D0/t = 50 
Dari table ASME Section 2 Part D 2010 Tabel G 
hal 791 dan ASME Section 2 Part D 2010 Table 
CS-2 hal 794 didapakan: 




































Dari table 4.2 digunakan untuk mencari nilai P, 
dengan syarat P>P1   )	 = 50 
 = 	 2)	/ 
Pada ASME Section IV 2004, HG-312.3 hal 10 
 = 	6354,10	 50  
 = 127,08	 lb%&1 






Jadi D0/t = 50 dapat digunakan 
Diasumsikan  
+,. = 60 
Dari table ASME Section II Part D 2010 Tabel G 
hal 791 dan ASME Section Part D 2010 Table CS-
2 hal 794 didapatkan: 






































Dari table 4.3 digunakan untuk mencarikan nilai P, 
dengan syarat P>P1 )	 = 60 
 = 	 2)	/ 
Pada ASME Section IV 2004, HG-312.3 hal 10 
 = 	4393,19	 60  
 = 73,22	 lb%&1 






Jadi D0/t = 60 dapat digunakan 
Berdasarkan perhitungan trial and error 
diatas maka diambil D0/t = 60, karena nilai P lebih 
mendekati nilai P1  





Gedung B Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis Jl. Bathin Alam, Ds. Sungai Alam, Kec. Bengkalis – 28712, BENGKALIS – RIAU - INDONESIA 
)	 = 60 
 = )	60 
 = 40	''60   = 0,67	'' 
Dari perhitungan didapatkan ketebalan 
sebesar 0,67 mm, maka ketebalan tube yang 
digunakan adalah 0,7 mm, dengan diameter 
firetube adalah 40 mm, sehingga diameter dalam 
firetube adalah 39,3. 
 3.1.3 Tubesheet 
Tubesheet adalah tempat untuk menopang 
pipa-pipa api pada boiler. Tubesheet merupakan 
bagian yang mendapatkan tekanan yang paling 
besar.Oleh karena itu tubesheet harus dapat 
menahan Maximum Allowable Working Pressure 
(MAWP) yang direncanakan. Material tubesheet 
menggunakan SA 285 Grade C merupakan 
material carbon steel untuk boiler pada ASME 
Section IV.   
Material SA 285 Grade C didapatkan data sebagai 
berikut: 




(ASME Section IV 2004: 73) 
- E (Joint Coefficient) = 85% = 0,85 
(ASME Section IV 2004: 86) 
- P (Tekanan perancangan) = 3 bar = 43,5 lb/in
2 
 
- p (Maksimal jarak antar pipa api) = 90 mm = 
3,54 in 
- C = - 2,7 untuk pipa api pengelasan ketebalan 
kurang dari 11 mm (7/16 inchi) 
- 2,8 untuk pipa api pengelasan ketebalan 
lebih dari 11 mm (7/16 inchi) 
(ASME Section IV 2004: 26) 
- D (Diameter luar firetube) = 40 mm = 1,57 in 
Perhitungan ketebalan tubesheet dengan 
Maximum Allowable Working Pressure 
(MAWP) 43,5 lb/in
2 
sebagai berikut:   = 	34 56 471 − 8+9 6   (12) 
 = 	:; 43,5 2,7	"	11000	 <" =>3,53	%&?1 − 3,14	"	
>1,57?14 @ 
 = 	:; 43,5 29700	 <" =12,5316	%&1 − 3,14	"	2,4649	%&
14 @ 
 = 	A0,00146	"	>12,5316	%&1 − 1,9349465	%&1? 
 = 	A0,00146	"	10,5966535 
 = 	A0,0154711141 
 = 0,124382933 
 = 0,12	%& 
Hasil perhitungan menunjukan kebutuhan 
ketebalan tubesheet sebesar 0,12 in (1,2 mm), 
untuk memudahkan pada saat proses produksi 
ketebalan tubesheet yang direncanakan diambil 6 
mm atau 0,236 in. Dan Maximum Allowable 
Working Pressure (MAWP) 43,5 lb/in
2 
dapat 
menahan tekanan sebesar: 
 =	 5.BCDEF G    (14) 
(ASME Section IV 2004: 26) 
 
 =	2,7	"	11000	  	"	>0,236	%&?1>3,54	%&?1 − 4H,I9	J	>I,KL	?9 6  
 =	 29700  	"	0,055696	%&112,5316	%&1 − 4H,I9	J	1,99M	9 6 
 =	 1654,17	NO12,5316	%&1 −	1,9349465	%&1 
 =	 1654,17	NO10,5966535	%&1 
 = 156,10	 lb%&1 
Jadi, dengan ketebalan pelat yang 
direncanakan sebesar 0,236 in atau 6 mm dapat 




Ligament adalah jarak pelat antar lubang pipa 
api pada tubesheet. Ligament menggunakan pola 
jarak yang sama pada setiap baris. Efisiensi 
ligament ditentukan dengan rumus:  = 	 BPB   (15) 
Pada ASME Section IV 2004: HG-350.2 hal 
29  = 	7 − Q7  
  = 	3,54	%& − 1,57	%&3,54  
 = 	1,97	%&3,54	%&  = 0,56 = 56% 
Jadi efisiensi ligament adalah 56%. Seseuai 
dengan rumus dari ASME efisiensi ligament 
dipengaruhi oleh besarnya diameter pipa dan juga 
jarak antar pipa api. Pertimbangan perancangan 
ligament pada perancangan ini yaitu dengan 
diameter pipa yang relatif kecil yaitu 40 mm dan 
berjumlah17,maka akan mendapatkan permukaan 
penghasil panas yang lebih luas sehingga air yang 





Gedung B Teknik Mesin Politeknik Negeri Bengkalis Jl. Bathin Alam, Ds. Sungai Alam, Kec. Bengkalis – 28712, BENGKALIS – RIAU - INDONESIA 
ada disekitar pipa api nanti dapat mendidih lebih 
cepat. 
 3.1.5 Pipa Nosel 
Pipa nosel berfungsi sebagai penopang 
instrumen boiler seperti safety valve, pressure 
gauge / manometer, thermometer, water level 
gauge, main steam valve, dan 
blowdown.Kebutuhan pipa nosel disesuaikan 
dengan kebutuhan fungsi instrumennya, jadi ada 
perbedaan ukuran pipa nosel setiap 
instrumen.Material pipa nosel menggunakan 
seamless carbon steel SA 53 Grade B untuk boiler 
ditunjukkan pada ASME Section IV Table HF-
300.1 hal 73. 
Material SA 53 Grade B didapatkan data sebagai 
berikut: 




(ASME Section IV 2004: 73) 
- E (Joint Coefficient) = 85% = 0,85 
(ASME Section IV 2004: 86) 
  = 	 	, + 0,04  (16) 
 
(ASME Section IV 2004: 3) 
- P (Tekanan perancangan) = 3 bar = 43,5 lb/in
2 
 
- R1 (Radius dalam pipa nosel) = 0,5 in = 12,7 
mm 
- R2 (Radius dalam pipa nosel) = 1 in = 25,4 
mm 
a. Pipa nosel safety valve, manometer, 
thermometer dan water level gauge 
Pipa nosel menggunakan pipa carbon steel 
dengan ukuran diameter 0,5 in. Tebal  pipa nosel 
yang dibutuhkan dengan perhitungan sebagai 
berikut: 
  = 	 I − 0,6 + 0,04 
 = 	 43,5  	"	0,5	%&12000	  	"	0,85 − 0,6	"	43,5	  + 0,04 
 = 	 21,75	 10200  	− 26,1	  + 0,04 
 = 	 21,75	 10173,9	  + 0,04  = 0,002 + 0,04 
 = 0,042	%& 
 = 1,0668	'' = 1	'' 
  Ketebalan pipa nosel minimal yang diizinkan 
adalah 1 mm (0,042 in).Jadi dari hasil perhitungan 
memenuhi syarat dapat digunakan. 
b. Pipa nosel main steam dan blowdown 
Pipa nosel menggunakan pipa carbon 
steeldengan ukuran diameter 1 in. Tebal pipa nosel 
yang dibutuhkan dengan perhitungan sebagai 
berikut: 
  = 	 1 − 0,6 + 0,04 
 = 	 43,5  	"	1	%&12000	  	"	0,85 − 0,6	"	43,5	  + 0,04 
 = 	 43,5	 10200  	− 26,1	  + 0,04 
 = 	 43,5	 10173,9	  + 0,04  = 0,004 + 0,04 
 = 0,044	%& 
 = 1,1176	'' = 1,1	'' 
Ketebalan Pipa nosel minimal yang diijinkan 
yaitu 1 mm (0,042 in). Jadi dari hasil perhitungan 
yaitu 0,044 in (1,1 mm) memenuhi syarat dan 
dapat digunakan.  
 3.2 Tahap Pengujian 
1. Tahap Pengujian 
Adapaun tahapan pengujian yang akan 
dilakukan ialah sebagai berikut: 
1. Pengecekan semua komponen pada boiler 
2. Pengisian air sampai dengan batas volume 
air yang sudah ditentukan  dapat dilihat 
pada water level gauge 
3. Pastikan semua katup atau valve dalam 
keadaan tertutup (terkunci) 
4. Proses pemanasan melalui pembakaran 
pada tungku dengan bahan bakar kayu 
sehingga tekanan uap mencapai 1 bar  
5. Perhatikan pada pressure gauge yang 
tertera pada boiler untuk melihat 
tekanannya 
6. Perhatikan pada termometer yang tertera 
pada boiler untuk melihat temperaturnya  
7. Jika sudah mencapai tekanan dan 
temperatur yang sesuai maka steam akan 
bekerja sesuai dengan tekanan dan 
temperatur 
8. Kemudian steam akan mengalir keluar 
melalui main steam valve menuju 
destilator 
9. Ukurlah suhu dan steam yang keluar 
10. Catatlah setiap hasil pengujian pada table 
3.2 
11. Lakukan pengujian selanjutnya sesuai 




 Berdasarkan hasil perhitungan standar ASME 
(American Society of Mechanical Engineers) dan 
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gambar desain kontruksi boiler menggunakan software 
Autodesk Inventor versi 2017 maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Hasil perancangan kontruksi boiler jenis vertical 
firetube  boiler dengan spesifikasi sebagai berikut: 
1. Tipe boiler: Vertikal fire tube boiler 
2. Diameter badan boiler : 500 mm 
3. Tinggi badan boiler : 1200 mm 
4. Diameter pipa api (fire tube) : 40 mm (jumlah 
pipa 17 buah) 
5. Tebal pelat: 1,2 mm 
6. Jenis pelat yang digunakan :Carbon steel bahan 
SA 285 Grade C ASME Section IV 
7. Material pipa api (fire tube): Seamless carbon 
steel SA 53 Grade B ASME Section IV 
8. Temperatur operasi : 100 
o
C – 150 
o
C 
9. Tekanan operasi : 2 bar 
10. Bahan bakar : Oli bekas 
11. Jenis uap : Uap jenuh  
 
4.2 Saran 
Perancangan boiler ini menghasilkan bentuk atau 
dimensi boiler, untuk mengetahui penggunaan boiler 
diharapkan ada penelitian lebih lanjut untuk 
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